Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ORYGINAEHKOPIA —
w Krakowie

31-752 Krakéw, ul. Makuszynskiego 9
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dotyczy: jakosci wody przeznaczonej do spozycia pobranej z wodociggéw publicznych
gm. Zielonki.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iz w zwigzku
z prowadzonym nadzorem sanitarnym w dniu 16.09.2015 r. zostaty pobrane proby wody:

z wodociggu publicznego Owczary:
= L W/2971/NS/2015 — Owczary ujecie S1
= | W/2970/NS/2015 — Owczary ujecie S3

z wodociggu publicznego Bibice — Wegrzce:
= | W/2968/NS/2015 — ujecie B2 Bolen,
= LW/2969/NS/2015 — ujecie Bibice

Analizy jakosci wody, wykonane przez Oddziat Laboratoryjny Fizykochemii Wody, Oddziat
Laboratoryjny Mikrobiologii Wody, Dziat Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Krakowie, przy ul. Pradnickiej 76 akredytowane w tym zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 601. Na podstawie sprawozdan z badan otrzymanych
dnia 22.09.2015 r. oraz 8.10.2015 r. stwierdzono, ze jakos¢ wody pod wzgledem
fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym spetnia wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2, 3, 5 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007 r. Nr 61 poz. 417 z pézn. zm.).

ref. sprawy : B. Sipczynski, tel: 0-12 644-91-33 w. 113
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Inspektora Sanitaghego w Krakowie

Otrzymuja: mgr inz. lwpid Seliga-Ptak
(1.) adresat
2. Urzad Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmiescie 116, 32-087 ZieloTi (e-PUAP)
3. ala




